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DB

NETZE

Geplante Bodenaustrittsflache ist um 4,6
m? grofer als bestehende

b)

b,) DB Energie GmbH

Unterlage 4
Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
1 [a) 1001 (BL439) 31 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 5.1 Masttraverse ist um 5,06 m hoher als be- DB E ie GmbH fiir 4 Systeme
76 stehende geplant. Mastspitze ist um 5,96 3,) AR
8'1 m héher als bestehende geplant. Geplan- | P;)
’ te Bodenaustrittsflache ist um 3,3 m? klei- b,) DB Energie GmbH
ner als bestehende
b)
1.1 |a) 3.1 a) a,) DB Energie GmbH Freileitungskreuzung
b) 878 bis 878A 5.1 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a) DB Energie GmbH zwischen Mast Nr.
Aé)Lpf;gveier -Karlsruhe 7.6 Erfordernis b) DB Energie GmbH 188; und Mast Nr.
( ) 8.1 b,) DB Energie GmbH
1.2 |a) 341 a) a,) Deutsche Telekom Kreuzung zwischen
b) FM - Luftkabel 7.6 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 5 ) Deutsche Telekom Mast Nr. 1001 und
Erfordernis : Mast Nr. 1002
b,) Deutsche Telekom
b,) Deutsche Telekom
1.3 |a) 3.1 a) a,) Stadtwerke Karlsruhe Kreuzung zwischen
b) NSP - Luftkabel 7.6 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | a,) Stadtwerke Karlsruhe maS; :r- 188; und
i ast Nr.
Eefendenks b,) Stadtwerke Karlsruhe
b,) Stadtwerke Karlsruhe
2 |a) 1002 (BL439) 3.1 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 51 Masttraverse ist um 15,49 m hoher als a,) DB Energie GmbH fir 4 Systeme
76 bestehende geplant. Mastspitze ist um 2
54 16,79 m hoher als bestehende geplant. | P1)
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Vorhaben:

110-kV-Bahnstromleitung 439, Karlsruhe — Abzweig Wiesental, DB N ETZE

Unterhaltungsmaflinahme Generallberholung, Bauabschnitt 2

Unterlage 4
Ifd. |a)Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
21 |a) 3.1 a) a,) Stadtwerke Karlsruhe Trinkwasserleitung
b) Trinkwasserleitung 7.6 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 3, ) Stadtwerke Karlsruhe liegt im Arbeitsbereich
Erfordernis : des Mastes 1003
b,) Stadtwerke Karlsruhe
b,) Stadtwerke Karlsruhe
3 |a) 1003 (BL439) 3.1 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 51 Masttraverse ist um 21,60 m hoher als a,) DB Energie GmbH fiir 4 Systeme
76.7.7 bestehende geplant. Mastspitze ist um <
-8’ 1 ' 22,50 m hoher als bestehende geplant. b,)
' Geplante Bodenaustrittsflache ist um 6,6 b,) DB Energie GmbH
m? gréRer als bestehende
b)
4 |a) 1004 (BL439) 3.1 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 51 Masttraverse ist um 18,60 m hoher als a.) DB Eneraie GmbH fiir 4 Systeme
77 bestehende geplant. Mastspitze ist um 2 9
8'1 19,90 m héher als bestehende geplant. | 1)
: Geplante Bodenaustrittsflache ist um 5,6 b,) DB Energie GmbH
m? groflRer als bestehende
b)
5 |a) 1005 (BL439) 3.1 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 51 Masttraverse ist um 21,60 m hoher als a ) DB Energie GmbH fur 4 Systeme
77 bestehende geplant. Mastspitze ist um 2
8l1 22,90 m hoher als bestehende geplant. b,)
' Geplante Bodenaustrittsflache ist um 6,7 b,) DB Energie GmbH
m? grofer als bestehende
b)
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DBJ NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.)
Nr. | b) vorhandene Anlagen

Unterlage
Nr.

Neubau/Anderung von
a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

a,) bish. Eigentlimer
a,) kinft. Eigentimer

b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

sonstige Mallnahmen

Bemerkungen

m? groler als bestehende
b)

,) DB Energie GmbH

1 2 3 4 5 6 7
6 |a) 1006 (BL439) 341 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 5.1 Masttraverse ist um 12,48 m hoher als a,) DB Energie GmbH flr 4 Systeme
77 bestehende geplant. Mastspitze ist um 2
8.1 13,78 m hoher als bestehende geplant. | P1)
' Geplante Bodenaustrittsflache ist um 4,0 b,) DB Energie GmbH
m? groRer als bestehende
b)
7 |a) 1007 (BL439) 3.1,3.2 |a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Zweiebenenmast
b) 51,52 Masttraverse ist um 4,83 m hoher als be- DB E ie GmbH fiir 4 Systeme
7778 stehende geplant. Mastspitze ist um 5,73 3,) e
8-1’ 8'2 m hoher als bestehende geplant. Geplan- | ;)
Sl te Bodenaustrittsflache ist um 4,8 m?klei- | b,) DB Energie GmbH
ner als bestehende
b)
7.1 |a) 3.2 a) a,) DB Netz AG Kreuzung zwischen
b) DB Strecke mit Fahrltg. 7.8 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 5 ) DB Netz AG Mast Nr. 1007 und
Erfordernis 2 Mast Nr. 1008 in
b,) DB Netz AG Bahnkilometer 77.455
b,) DB Netz AG
8 |a) 1008 (BL439) 3.2 a) Masttraverse ist um 2,11 m hoher als a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 572 bestehende geplant. Mastspitze ist um DBE ie GmbH fiir 4 Systeme
2879 | 441 m hoher als bestehende geplant. Ay B Enade Sm
.8‘ 2' Geplante Bodenaustrittsflache ist um 3,2 | b;) DB Energie GmbH
S b,)
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DB

NETZE

Unterlage 4

Unterlage | Neubau/Anderung von

Nr.

a) Betriebsanlagen
b) anderen Anlagen

,) bish. Eigentimer

,) kiinft. Eigentlimer

5

a,)
a,)
b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

sonstige Mallnahmen

Bemerkungen

Ifd. | a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.)
Nr. | b) vorhandene Anlagen
1 2
9 |a)1009 (BL439)
b)
[ 10 |a) 1010 (BL439) |
b)
11 |a) 1011 (BL439)
b)
_—
11.1 |a)
'b) BAB A5
12 |a) 1012 (BL439)
b)
i

3.2
5.2
7.9
8.2

3.2
5.2

| 7.9,7.10

. 82

3.2
. 52

7.10, 7.11
8.2

3.2

AT
\
\
|

‘ =

5.2
7471, 7.12
8.2

Ab)

=T

a) Masttraverse ist um 3,67 m hoher als
bestehende geplant. Mastspitze ist um
4,97 m hoher als bestehende geplant.
Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,9
m? grofder als bestehende

a) Masttraverse ist um 3,42 m héher als
bestehende geplant. Mastspitze ist um
4,32 m hoher als bestehende geplant.
Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,3
m? kleiner als bestehende

b)

a) Masttraverse ist um 9,60 m hoher als
bestehende geplant. Mastspitze ist um
11,90 m hoher als bestehende geplant.
Geplante Bodenaustrittsflache ist um 6,6
m? grofder als bestehende

b)

a) o
b) bauzeitliche Sicherung nach technischem
Erfordernis

a) Masttraverse ist um 11,23 m hoher als
bestehende geplant. Mastspitze ist um
13,53 m hoher als bestehende geplant.
Geplante Bodenaustrittsflache ist um 6,8
m? grolRer als bestehende

b)

2

a,) DB Energie GmbH
a,) DB Energie GmbH
b,) DB Energie GmbH
b,) DB Energie GmbH

DB Energie GmbH
DB Energie GmbH
DB Energie GmbH
DB Energie GmbH

H
2

a
a
b,
b

—~ — ~— ~—

a,) DB Energie GmbH
a,) DB Energie GmbH
b,) DB Energie GmbH
b,) DB Energie GmbH

1

<7a1) Bundesrepublik Deutschland
a,) Bundesrepublik Deutschland
b,) Bundesrepublik Deutschland

b,) Bundesrepublik Deutschland

'é1) DB Energie GmbH

a,) DB Energie GmbH

| b,) DB Energie GmbH

b,) DB Energie GmbH

' Zweiebenenmast
flr 4 Systeme

7Zweiebenenrﬁraist
flr 4 Systeme

Zweiebenenmast
fur 4 Systeme

Kreuzung zwischeh
Mast Nr. 1011 und

|Mast Nr. 1012 in Stra-

Renkilometer 0,175

ZW\);/eiebenenmas'tWi
fur 4 Systeme
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DB

NETZE

Unterlage 4

m? grofder als bestehende
b)

b,) DB Energie GmbH

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentlimer sonstige MalRnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentumer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
12.1 |a) 3.2 a) a,) GVS GmbH Gasleitung liegt im
b) Gasleitung 7.12 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 3 ) GVS GmbH Arbeitsbereich des
Erfordernis Z Mastes 1012
b,) GVS GmbH
b,) GVS GmbH
12.2 |a) 3.2 a) a,) Albtal Verkehrsgesellschaft Kreuzung zwischen
b) S-Bahn mit Fahrltg. 7.12 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 5 ) Albtal Verkehrsgesellschaft Mast Nr. 1012 und
Erfordernis . Mast Nr. 1013
b,) Albtal Verkehrsgesellschaft
b,) Albtal Verkehrsgesellschaft
12.3 |a) 3.2 a) a,) Land Baden-Wirttemberg Kreuzung zwischen
b) Landesstrale L 561 712 |b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem | a ) Land Baden-Wirttemberg Mast Nr. 1012 und
Erfordernis 5 ) Mast Nr. 1013 in Stra-
b,) Land Baden-Wdrttemberg Renkilometer 0,082
b,) Land Baden-Wiirttemberg
13 |a) 1013 (BL439) 3.2,3.3 |a) Masttraverse ist um 14,03 m hoher als a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 52,53 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Eneraie GmbH fiir 4 Systeme
712.7.13 14,93 m hoher als bestehende geplant. 2 rg! m
‘8 2’ 8' 5 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 4,00 | b;) DB Energie GmbH
S m? grofder als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
14 |a) 1014 (BL439) 3.3 a) Masttraverse ist um 5,00 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 53 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Eneraie GmbH fiir 2 Systeme
713 6,30 m hoher als bestehende geplant. 2 gf
8' 3 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,9 | P;) DB Energie GmbH
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DB

NETZE

Unterlage 4

m? kleiner als bestehende
b)

,) DB Energie GmbH

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentlimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
15 |a) 1015 (BL439) 3.3 a) Masttraverse ist um 2,30 m héher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 53 bestehende geplant. Mastspitze ist um DBE ie GmbH fir 2 Systeme
713 3,60 m hoher als bestehende geplant. 3,) nergfe =
8'3 Geplante Bodenaustrittsflache istum 1,1 | b;) DB Energie GmbH
' m? grofRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
16 |a) 1016 (BL439) 83 a) Masttraverse ist um 3,35m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 53 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Energie GmbH fir 2 Systeme
713 4,65 m hoher als bestehende geplant. 2) erg!e e
8' 5 Geplante Bodenaustrittsflache istum 0,9 | b;) DB Energie GmbH
: m? grolder als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
17 |a) 1017 (BL439) 3.3 a) Masttraverse ist um 0,90 m niedriger als | a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 53 bestehende geplant. Mastspitze ist um 0,0 a,) DB Energie GmbH fiir 2 Systeme
713 7.14 m hoher als bestehende geplant. Geplan- | 2 .
' 8’ 3' te Bodenaustrittsflache ist um 8,3 m? klei- | P;) DB Energie GmbH
: ner als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
18 |a) 1018 (BL439) 3.3,3.4 |a) Masttraverse ist um 3,75 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 53,54 bestehende geplant. Mastspitze ist um a,) DB Energie GmbH flr 2 Systeme
714 715 4,45 m hoher als bestehende geplant. 2 .
il Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,6 | b;) DB Energie GmbH
8.3,84 b,)
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DBJ NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
19 |a) 1019 (BL439) 3.4 a) Masttraverse ist um 5,00 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.4 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.)DBE ie GmbH fur 2 Systeme
715 5,80 m héher als bestehende geplant. ) nerg!e m i
é 3 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 2,0 | P;) DB Energie GmbH
i m? gréRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
20 |a) 1020 (BL439) 3.4 a) Masttraverse ist um 5,00 m héher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 54 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB E ie GmbH flr 2 Systeme
715 5,80 m héher als bestehende geplant. 3,) nergfe -
g4 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 1,7 | b;) DB Energie GmbH
: m? grofRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
21 |a) 1021 (BL439) 3.4 a) Masttraverse ist um 3,50 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.4 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB E ie GmbH fir 2 Systeme
715 4,30 m hoher als bestehende geplant. 3,) nergfe -
- Geplante Bodenaustrittsflache ist um 1,7 | b;) DB Energie GmbH
: m? groer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
22 |a) 1022 (BL439) 3.4 a) Masttraverse ist um 15,60 m héher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.4 bestehende geplant. Mastspitze ist um DBE ie GmbH fur 2 Systeme
245 716 | 17,90 m hoher als bestehende geplant. ) BB Eneigle
' 8,4. Geplante Bodenaustrittsflache ist um 12,0 | b;) DB Energie GmbH
‘ m? groRRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
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DB

NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigenttimer sonstige Malnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
22.1 |a) 3.4 a) a,) DB Services Immo Fernmeldeleitung liegt
b) Fernmeldeleitung 715 |b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | a ) DB Services Immo im Arbeitsbereich des
Erfordernis ? : Mastes 1022
b,) DB Services Immo
b,) DB Services Immo
22.2 |a) 3.4 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A8 7.16 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1022 und
S GRS b,) Bundesrepublik Deutschland I\SAasLNr. 1023 in
tralenkilometer
B blik Deutschl
b,) Bundesrepublik Deutschland 266,833
22.3 |a) 3.4 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A8 7.16 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1022 und
s b,) Bundesrepublik Deutschland g‘aSLNr"J 023 in
trallenkilometer
i
b,) Bundesrepublik Deutschland 266,803
22.4 |a) 3.4 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB Auffahrt 7.16 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1022 und
SHARERE b,) Bundesrepublik Deutschland glaS:LNr.}JIOZB in
: tralenkilometer
b,) Bundesrepublik Deutschland 266.204
22.5 |a) 3.4 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB Abfahrt 7.16 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1022 und
ErlardEnms b,) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1023
b,) Bundesrepublik Deutschland
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DBJ NETZE

Unterlage 4

b)

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentiimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
23 |a) 1023 (BL439) 3.4 a) Masttraverse ist um 14,20 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 54 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB Eneraie GmbH fiir 2 Systeme
716.7.17 14,90 m hoher als bestehende geplant. 3,) erg!e m
’ 8’4. Geplante Bodenaustrittsflache ist um 2,8 | b;) DB Energie GmbH
: m? groler als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
23.1 |a) 3.4 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) Bundesstrale B 3 717 |b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem | a ) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1023 und
Erfordernis ) Mast Nr. 1024 in Stra-
b,) Bundesrepublik Deutschland Renkilometer 0,675
b,) Bundesrepublik Deutschland
23.2 |a) 34,35 |a) a,) DB Services Immo Fernmeldeleitung liegt
b) Fernmeldeleitung 717 |b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem | 5 ) DB Services Immo im Arbeitsbereich des
Erfordernis % . Mastes 1023
b,) DB Services Immo
b,) DB Services Immo
24 |a) 1024 (BL439) 3.4,3.5 |a)Masttraverse ist um 5,15 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 54,55 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Eneraie GmbH fur 2 Systeme
717.7.18 5,565 m hoher als bestehende geplant. 2 rgf
'8 4‘ 8.5 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,6 | P;) DB Energie GmbH
RS m? kleiner als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
25 |a) 1025 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 3,40 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um a,) DB Energie GmbH fir 2 Systeme
718 4,20 m hoher als bestehende geplant. 2 i
8' - Geplante Bodenaustrittsflache ist um 1,2 | ;) DB Energie GmbH
; m? grofer als bestehende b,) DB Energie GmbH
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DB

NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a)Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspfiichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
26 |a) 1026 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 4,90 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB E ie GmbH fur 2 Systeme
718 5,70 m hoher als bestehende geplant. 3,) nergfe m
8' p Geplante Bodenaustrittsfiache ist um 2,80 | b;) DB Energie GmbH
' m? gréRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
26.1 |a) 3.5 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) Bundesstrale B 3 7.18 b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem | 5 ) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1026 und
Erfordernis . Mast Nr. 1027 in Stra-
b,) Bundesrepublik Deutschland Renkilometer 1,883
b,) Bundesrepublik Deutschland
27 |a) 1027 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 3,50 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Eneraie GmbH fir 2 Systeme
8 4,30 m hoher als bestehende geplant. 2) giem
8' = Geplante Bodenaustrittsflache istum 2,4 | b;) DB Energie GmbH
’ m? groer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
28 |a) 1028 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 3,65 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB E ie GmbH fir 2 Systeme
718 4,45 m héher als bestehende geplant. 3,) nerg!e
g5 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 1,7 | b;) DB Energie GmbH
) m? grof3er als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
28.1 |a) 3.5 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A5 Abfahrt 7.18  |b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem | a ) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1028 und
Erfordernis ) Mast Nr. 1029 in Stra-
b,) Bundesrepublik Deutschland Renkilometer 0,200
b,) Bundesrepublik Deutschland
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NETZE

Unterlage 4

Erfordernis

a,) Bundesrepublik Deutschland
b,) Bundesrepublik Deutschland
b,) Bundesrepublik Deutschland

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage | Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentlimer sonstige Maflnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
29 |a) 1029 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 13,05 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Energie GmbH far 2 Systeme
718.719 | 15,35 m hoher als bestehende geplant. 2) erg!e m
' 8, 5' Geplante Bodenaustrittsflache ist um 7,4 | b;) DB Energie GmbH
) m? grofier als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
29.1 |a) 3.5 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A5 Auffahrt 7.19 b) bauzzitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland m::t m: 1838 e
Rrldmemia b,) Bundesrepublik Deutschland '
1
b,) Bundesrepublik Deutschland
29.2 |a) 3:56 a) a,) Stadtwerke Karlsruhe Kreuzung zwischen
b) Kreisstrale K 9652 719 |b) bauzeitiiche Sicherung nach technischem| g ) Stadtwerke Karlsruhe Mast Nr. 1029 und
Erfordernis Mast Nr. 1030 in Stra-
b,) Stadtwerke Karlsruhe Renkilometer 2,004
b,) Stadtwerke Karlsruhe
29.3 |a) 3.5 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A5 Abfahrt 7.19 b) bzifuzeitliche Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland m:zt m: 1858 und
SRS b,) Bundesrepublik Deutschland '
b,) Bundesrepublik Deutschland
294 |a) 3.5 a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A5 Auffahrt 7.19  |b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Mast Nr. 1029 und

Mast Nr. 1030
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DB

NETZE

Unterlage 4

Erfordernis

a,)

a,) Stadtwerke Karlsruhe
b,) Stadtwerke Karlsruhe
b,)

,) Stadtwerke Karlsruhe

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentlimer sonstige MalRnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
30 |a) 1030 (BL439) 3.5 a) Masttraverse ist um 11,00 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55 bestehende geplant. Mastspitze ist um a)DBE ie GmbH flr 2 Systeme
7.19. 7.20 13,30 m hoher als bestehende geplant. 2 nerg!e m
' 8] 5’ Geplante Bodenaustrittsflache ist um 7,3 | b;) DB Energie GmbH
‘ m? grofer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
30.1 |a) 3.5/36 |a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) BAB A5 7.20 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem | 5 ) Bundesrepublik Deutschland Mast Nr. 1030 und
Erfordernis 2 ‘ Mast Nr. 1031 in Stra-
b,) Bundesrepublik Deutschland Renkilometer 625,610
b,) Bundesrepublik Deutschland
31 |a) 1031 (BL439) 3.5,3.6 |a)Masttraverse ist um 5,25 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 55,566 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.)DBE ie GmbH flr 2 Systeme
720 7.21 5,95 m hoher als bestehende geplant. 2) nergA
'8 5’ 8‘6 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 0,4 | b;) DB Energie GmbH
it m? groRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
32 |a) 1032 (BL439) 3.6 a) Masttraverse ist um 28,24 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 56 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB Energie GmbH fiir 2 Systeme
791 722 30,54 m hoher als bestehende geplant. 3,) gf
' 85 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 14,8 | a;) DB Energie GmbH
: m? groRer als bestehende a,) DB Energie GmbH
b)
32.1 |a) 3.6 a) ,) Stadtwerke Karlsruhe Abwasserleitung liegt
b) Abwasserleitung 7.21 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem im Arbeitsbereich des

Mastes 1032
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DB

NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a)Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentumer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
32.2 |a) 3.6 a) a,) DB Netz AG Kreuzung zwischen
b) Werksgeleise 7.22 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem |5 ) DB Netz AG Mast Nr. 1032 und
2)
Erfordernis b.) DB Netz AG Mast Nr. 1033 in
1
b,) DB Netz AG
32.3 |a) 3.6 a) a,) DB Netz AG Kreuzung zwischen
b) DB Strecke mit Fahrltg. 7.22 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem |5 ) DB Netz AG Mast Nr. 1032 und
Erfordernis . Mast Nr. 1033 in
b,) DB Netz AG ;
1 Bahnkilometer 1,521
b,) DB Netz AG Bahnkilometer 69,743
33 |a) 1033 (BL439) 3.6 a) Mast ist mit neuem Standort geplant. a,) Einebenenmast
b) 5.6 Masttraverse ist um 20,01 m héher als a,) DB Energie GmbH fur 2 Systeme
722 7.23 bestehende geplant. Mastspitze ist um
’ 8’ 6- 22,31 m hoher als bestehende geplant. b,)
: Geplante Bodenaustrittsfldche ist um 12,5 | b,) DB Energie GmbH
m? grofer als bestehende
b)
33.1 |a) 3.6,3.7 |a) a,) Bundesrepublik Deutschland Kreuzung zwischen
b) Bundesstralle B 10n 7.23 b) bauzeitliqhe Sicherung nach technischem a,) Bundesrepublik Deutschland Mast rr:llr. 1822 und
SR b,) Bundesrepublik Deutschland BB S
) ohne km,
b,) Bundesrepublik Deutschland Durlacher Allee
33.2 |a) 3.6,3.7 |a) a,) Albtal Verkehrsgesellschaft Kreuzung zwischen
b) S-Bahn mit Fahrltg. 7.23 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Albtal Verkehrsgesellschaft Mast mr. 1823 und
Exfordemis b,) Albtal Verkehrsgesellschat B HRes
b,) Albtal Verkehrsgesellschaft
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Unterlage 4

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentiimer

b) anderen Anlagen b, ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger

b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger

1 2 3 4 5 6 7
33.3 |a) 3.6,3.7 |a) a,) Kabel Baden-Wirttemberg Fernmeldeleitung liegt
b) Fernmeldeleitung 7.23 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Kabel Baden-Wiirttemberg im Arbeitsbereich des
Enfrirelrils b,) Kabel Baden-Wiirttemberg Mastes 1035
b,) Kabel Baden-Wirttemberg
34 |bleibt frei
35 |a) 1035 (BL439) 3.6, 3.7 |a) Masttraverse ist um 10,25 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 56,57 bestehende geplant. Mastspitze ist um 2. )DBE ie GmbH fur 2 Systeme
7.23 7.24 10,95 m hoher als bestehende geplant. ) nerg.
é 6' 847 Geplante Bodenaustrittsflache istum 2,5 | b;) DB Energie GmbH
o m? grofer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
36- | bleibt frei
39
40 |a) 1040 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 5,00 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 58 bestehende geplant. Mastspitze ist um DB Eneraie GmbH fiir 2 Systeme
7.5 5,80 m hoher als bestehende geplant. 2,) gf
8' 3 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 2,0 | b;) DB Energie GmbH
: m? groRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
41 |a) 1041 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 6,45 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 58 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.) DB Eneraie GmbH fur 2 Systeme
7.25 7,25 m hoher als bestehende geplant. 2 gf m
8' 8 Geplante Bodenaustrittsflache istum 2,8 | b;) DB Energie GmbH
: m? groRer als bestehende b,) DB Energie GmbH

b)
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DB

NETZE

Unterlage 4

Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
41.1 |a) 3.8 a) a,) Stadtwerke Karlsruhe Gasleitung verlauft
b) Gasleitung 7.25 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Stadtwerke Karlsruhe parallel zur Leitungs-
Erfordernis b,) Stadtwerke Karlsruhe ;risse innerhalb des
rbeitsbereiches des
tadtwerke Karlsruh
b,) Stadtwerke Karlsruhe Mastes 1041
42 |a) 1042 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 3,59 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.8 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.)DBE ie GmbH flr 2 Systeme
75 4,39 m héher als bestehende geplant. 2 nergfe -
e Geplante Bodenaustrittsflache ist um 2,0 | b;) DB Energie GmbH
: m? groRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
43 |a) 1043 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 4,97 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.8 bestehende geplant. Mastspitze ist um a.)DBE ie GmbH flr 2 Systeme
75 5,77 m hoher als bestehende geplant. 2) nergfe
e Geplante Bodenaustrittsflache ist um 1,8 | b;) DB Energie GmbH
: m? grofer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
44 |a) 1044 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 6,49 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 58 bestehende geplant. Mastspitze ist um a,) DB Energie GmbH flr 2 Systeme
795 7,29 m hoher als bestehende geplant. 2 )
8' 3 Geplante Bodenaustrittsflache ist um 2,0 | b;) DB Energie GmbH
. m? grofer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
441 |a) 3.8 a) a,) GVS GmbH Gasleitung verlauft
b) Gasleitung 7.25 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) GVS GmbH parallel zur Leitungs-
Erfordernis b,) GVS GmbH Trasse innerhalb des
1 " .
Arbeitsbereiches des
A A oy Mastes 1044
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NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentiimer sonstige Maflnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b, ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
442 |a) 3.8 a) a,) Land Baden-Wirttemberg Kreuzung zwischen
b) Landesstralle L 604 7.25 b) bauzeitliche Sicherung nach technischem a,) Land Baden-Wiirttemberg Mast Nr. 1044 und
Erfordernis - Mast Nr. 1045,
b,) Land Baden-Wirttemberg
. ohne km,
b,) Land Baden-Wirttemberg Briickeristralia
45 |a) 1045 (BL439) 3.8 a) Masttraverse ist um 6,65 m hoher als a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 58 bestehende geplant. Mastspitze ist um DBE ie GmbH fur 2 Systeme
7.5 7,35 m hoher als bestehende geplant. 2) nergfe -
é g Geplante Bodenaustrittsflache istum 1,6 | b;) DB Energie GmbH
' m? groRRer als bestehende b,) DB Energie GmbH
b)
46 |a)von Uw Karlsruhe — 3.1-3.8 |a) geplante neue Leiterseile und Erdseil vom | a,) DB Energie GmbH
1045 (BL439) 51-58 Uw K“arls_ruhe bis qut Nr.1045.Erdseil a,) DB Energie GmbH
b) 71-726 enthalt Lichtwellenleiter vom Uw Karlsru- )
i he bis Mast Nr.1017 b,) DB Energie GmbH
’ ~ |b) b,) DB Energie GmbH
47 - |bleibt frei
99
100 |a) von Uw Karlsruhe — 3.1 a) Rickbau der Leiterseile und des Erdseiles | a,) DB Energie GmbH
1003 (BL439) 5.1 ) vom Uw Karlsruhe bis Mast Nr. 1003 a,) DB Energie GmbH
b} 71 '175 ) b,) DB Energie GmbH
B b,) DB Energie GmbH
101 |a) 1001alt (BL439) 3.1 a) Mast wird ruckgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) flir 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1
b,)
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[DB

NETZE

Unterlage 4
Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kiinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
102 [a) 1002alt (BL439) 341 a) Mast wird riickgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 51 b) a,) flr 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1
b,)
103 |a) 1003alt (BL439) 3.1 a) Mast wird riickgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) fur 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1 b,)
104 |a) 1004alt (BL439) 3.1 a) Mast wird rickgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) fur 4 Systeme
76 b,) DB Energie GmbH
8.1
b,)
105 |a) 1005alt (BL439) 341 a) Mast wird riickgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) flr 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1 b,)
106 |a) 1006alt (BL439) 3.4 a) Mast wird rickgebaut.. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) flr 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1 b,)
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Unterlage 4
Ifd. |a) Mast Nr. (Leitungs-Nr.) | Unterlage |Neubau/Anderung von a,) bish. Eigentlimer sonstige Mallnahmen | Bemerkungen
Nr. | b) vorhandene Anlagen Nr. a) Betriebsanlagen a,) kiinft. Eigentiimer
b) anderen Anlagen b,) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger
b,) kinft. Unter-/Erhaltungspflichtiger
1 2 3 4 5 6 7
107 |a) 1007alt (BL439) 31 a) Mast wird riickgebaut. a,) DB Energie GmbH Zweiebenenmast
b) 5.1 b) a,) flr 4 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1
b,)
108 - | bleibt frei
132
133 |a) 1033alt (BL439) 3.1 a) Mast wird rlickgebaut. a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.1 b) a,) fur 2 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1 b
2)
134 |a) 1034alt (BL439) 3.1 a) Mast wird riickgebaut. a,) DB Energie GmbH Einebenenmast
b) 5.1 b) a,) flir 2 Systeme
7.6 b,) DB Energie GmbH
8.1
b,)

Seite 18 von 18
Planungsstand: 17.05.2017





