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Stand Blatt

Kreuzungsbezeichnung :

Anzahl Betriebsspannung

Kabel : Rohre :

Name

Zeichenerklärung

Datum

Landkreis Gemeinde Gemarkung

Lageplan

Kabellageplan

1:2500

Maßstab 1:500

Profilplan
Längsschnitt "A - B"

Profilplan 1:500

Bentonit

EOK

12.12.2017

OHS, BU Technikzentrum / Planung Büro Fellbach12.12.17
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110-kV

1:250

B

Kabeltyp Anzahl Typ

NYY 120 mm²

A

B

System Rot

3

geplante 110-kV-Kabeltrasse

System 1

geplante 110-kV-Kabeltrasse

System 2

Abwasser DN 1000

426.00m ü.NN

gepl. 110-kV-Kabel

Einstichwinkel 15°

Bohr
radiu

s 120
m

Bohrung d=400mm

System Blau

3x110-kV-VPE-Kabel

in PE-HD 180 x 16,4

3x110-kV-VPE-Kabel

in PE-HD 180 x 16,4

Dieser Plan stellt den 110-kV-Kabelverlauf zum angegebenen Stand dar.

Alle anderen Leitungen sind nur nachrichtlich dargestellt.

Der Plan steht für Planauskünfte nicht zur Verfügung.

(Darstellung Achse System 1 und 2)

PE-HD 180x16,43

1 PE-HD 110x10

PE-HD 50x4,61

Erdkabel

Parallelabstand zwischen den Bohrungen mind. 10,00m
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Gemarkung EllwangenGemarkung Ellwangen
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mind. 10,00m

Abwasser DN 1400

426.26m ü.NN
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Jagstkreuzung

Hier: Teilverkabelung Mast 40A - UW Ellwangen

Ersatzneubau und Leistungserhöhung

Goldshöfe - Ellwangen, Anl. 0412

110-kV-Leitung

1x3 N2XS(FL)2Y 1x1200 RM/50

1 Leerrohr

Ellwangen (Jagst) EllwangenOstalbkreis

PE-HD 50 x 4,6NYY 120mm²

PE-HD 110 x 10.0 PE-HD 110 x 10.0

NYY 120mm² PE-HD 50 x 4,6

Bentonit

0
.5

0

NSP-Kabel

Unitymedia

Bereich UW Ellwangen

Wa 1 Jagst, System blau

gepl. Horizontalspülbohrung (Jagst) System blau

Horizontalspülbohrung offene Bauweiseoffene Bauweise

ca. 80m

390.00 m ü.NN
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Böschung

Startgrube A
(Länge x Breite x Tiefe)

(5,0m x 2,5m x 2,5m)

Zielgrube B
(Länge x Breite x Tiefe)

(5,0m x 2,5m x 2,5m)

NN-Höhen der Fremdleitungen sind teilweise nicht bekannt !
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Jahrhundertwasserstand

HQ 1993 428.50m ü.NN
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NSP-Kabel

Schutzrohr

MSP-Kabel

KABELPLAN

Burgund
straße
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50

25.00

Stahlrohr DN 400x12,5mm

Horizontalspülbohrung ca. 80m

Stahlrohr DN 400x12,5mm

Horizontalspülbohrung ca. 84m

Bohrung d=400mm


